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CONTROLO DE POTÊNCIA DE ARREFECIMENTO

NUMA BATERIA DE ÁGUA GELADA (-5ºC)
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�P ≥ 40 kPa

Chiller com

módulo

hidráulico

Bateria de

água gelada
T1

M

�P 22 kPa

-5 a +9ºC

EV - Energy Valve

Sinais de controlo possíveis

(0 ... 10 VCC)

Modbus

BACnet

ST

V = 3,6 m /h (cte)3 V = 0 ... 3,6 m /h (variável)3

Pmax � 17 kW

( T 4K)� �max

NOTA: Além das perdas de carga de outros componentes a perda de carga no circuito será aprox. 40 kPa

EV - Válvula de 3 vias com caudalímetro ultrassónico incorporado

• Marca: Belimo

• Tamanho nominal: DN32

• Cauldal máx.: 6 m /h3

• Perda de carga máx. : (3,6 m3/h) = 10 kPa (depende da concentração de glicol)

FECHADA

Máx.

DIAGRAMA FUNCIONAL MONTAGEM

Potência de arrefecimento
transferida na bateria

Temperatura
pretendida

Temperatura ambiente

-5 a +5ºC


