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Confort y calidad de aire interior



Temperatura ambiente

Gradiente de Temperatura

Asimetría de temperatura

Velocidad del Aire

Indice de Turbulencia

Humedad Relativa

Nivel de contaminación

Aire de Ventilación

Nivel Sonoro

Parámetros de confort interior

Aire de calidad en instalaciones HVAC
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UNE-EN 16798-1

Aire de calidad en instalaciones HVAC
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Efecto Coanday alcance crítico 



V Un chorro de aire se denomina Isotérmico cuando su temperatura es igual a la temperatura del aire en el local

V En un chorro de aire en descarga libre no hay ninguna superficie junto a él que pueda alterar sus condiciones

V El chorro induce aire por todo su perímetro

V La velocidad a un alcance determinado dependerá de la velocidad de impulsión y de la geometría de la salida de aire

Chorro de aire isotérmico
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Chorro de aire isotérmico
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Chorro rectangular                          Chorro circular                                   Chorro lineal

Número de Arquímedes

Gradiente de temperatura ςdensidad

Difusión de aire en sistemas de techos abiertos | 



La influencia del número de Arquímedes en unión de la fuerza de atracción de la gravedad es especialmente importante

a) La fuerza de ascenso o descenso del aire tienen la misma dirección que la gravedad:
Impulsión aire frío desde el techo o aire caliente desde el suelo: acelera la velocidad del aire

b) La fuerza de ascenso o descenso del aire tienen distinta dirección que la gravedad:
Impulsión aire caliente desde el techo o aire frío desde el suelo: reduce la velocidad del aire  

Chorros de aire verticales
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Chorro no isotérmico vertical
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V Cuando la salida de aire esta situada junto a una superficie, no se forma un chorro libre

V Únicamente se produce inducción de aire por la parte inferior del chorro

V La velocidad a un alcance se ve incrementadaproporcionalmente a la raíz de 2

Efecto Coanda
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Chorro con efecto techo o Coanda



Difusores radiales de sección constante
La reducción del alcance crítico entre 100% y 25%  del caudal de aire 
aproximadamente es:                                                                                   Xcrit 25% = 1/3 • Xcrit 100%

Difusores lineales de sección constante
La reducción del alcance crítico entre 100% y 25%  del caudal de aire 
aproximadamente es:                                                                                  Xcrit 25% = 1/3,6 • Xcrit 100%

Caudal nominal 44 l/s Caudal 50% 22 l/s Caudal 25% 11 l/s

Alcance crítico

Variación del alcance crítico
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Difusores radiales de sección variable
La reducción del alcance crítico entre 100% y 25%  del caudal de aire 
aproximadamente es:                                                                                  Xcrit 25% = 0,66 • Xcrit 100%

Difusores lineales de sección variable
La reducción del alcance crítico entre 100% y 25%  del caudal de aire 
aproximadamente es:                                                                                  Xcrit 25% = 0,95 • Xcrit 100%

Caudal nominal 44 l/s Caudal 50% 22 l/s Caudal 25% 11 l/s
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Variación del alcance crítico: Ejecución Varyset

Alcance crítico



Difusión de aire integrada en 
sistemas de techos abiertos



Las unidades terminales se pueden colocar en el techo, paredes o conductos vistos 

Alta velocidad de impulsión del aire

La mezcla se realiza por induccióncon el aire ambiente

Difusión por mezcla de aire
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Tipos de unidades terminalespara instalación sin techo

Efecto Coanday Alcance Crítico 

Tiene mucha influencia en:

Å Rejas de impulsión 

Å Difusores radiales con aros concéntricos redondos o cuadrados

Å Difusores lineales 

Å Vigas frías activas

Tiene menosinfluencia en:

ÅDifusores microtobera

ÅDifusores rotacionales

ÅToberas lineales

ÅToberas de alta inducción

Sistemas de techos abiertos
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Instalación con techo vs suspendida

1

6

ceiling integrated freely suspended 

175 m³/h, -10K 175 m³/h, -10K
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Efecto variación de caudal - Número de Arquímedes 

ceiling integrated 

RFD-D

175 m³/h, -10K 175 m³/h, -10K

17

freely suspended

83 m³/h (Min-valueceilingintegrated), -10K

freely suspended

175 m³/h, -10K

freely suspended freely suspended

300 m³/h, -10K250 m³/h, -10K

Sistemas de techos abiertos
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Efecto variación de temperatura ïNúmero de Arquímedes

ceiling integrated 

RFD-D

18

freely suspended

175 m³/h, isothermal

freely suspended freely suspended

175 m³/h, -10K175 m³/h, -6K

175 m³/h,+6K

freely suspended

Sistemas de techos abiertos
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Rejillas de impulsión

V No son las unidades terminales más adecuadas para impulsión en 

descarga libre

V Gran influencia en su funcionamiento del Número de Arquímedes

V Grandes desviaciones de la vena de aire en función de dT

V No se deben seleccionar para más de 5 movimientos de aire 

V Baja inducción
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Análisis CFD: conducto visto con rejillas

Rejillas de impulsión
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Análisis CFD: variación de caudal ςNúmero de Arquímedes

Rejillas de impulsión
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Difusor ADLR-A                            Difusor ADLR-A/Q                          Difusor ADLQ-A

Difusor DLQL                               Difusor PASSR Difusor PASSRQ

Difusores radiales
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Difusores radiales
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V Necesitan que junto a ellas exista una superficie plana y 
horizontal

V No se pueden instalar muy cerca entre ellos para evitar 
velocidades de aire grandes en zona de ocupación

V No son adecuados para dT> +10 K

V Mal funcionamiento a caudal variable VAV

V No son recomendables para su instalación suspendida del 
ŎƻƴŘǳŎǘƻ ǎƛƴ άtǊƻƭƻƴƎŀŎƛƽƴ Coandaέ



Difusores lineales
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Difusores lineales

V Importante para su funcionamiento el Efecto Coanday el Alcance Crítico

V Es necesario prolongaciones laterales para su instalación suspendida, asegurando la impulsión horizontal y el efecto Coanda

V Impulsión por un lateral, por ambos laterales, con inclinación vertical o alternativamente

V Variación de la dirección de impulsión de forma independiente cada 100 mm
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Difusores lineales
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Análisis CFD: impulsión alternativa horizontal sin techo



Difusores lineales
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Impulsión sin techo con y sin laterales prolongados

175 m3/h
2.8 metros entre difusores

dT-10 K

175 m3/h
2.8 metros entre difusores

dT-10 K



Difusores lineales microtoberapara tratamiento de aire de fachada
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V Solución idónea para instalación sobre techo de lamas o reticulado

V Instalación suspendida para alturas hasta 5 metros

V Posibilidad de ajuste de dirección de impulsión



Difusores lineales microtoberapara tratamiento de aire de fachada
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Difusores lineales microtobera
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DifusorVDW                             DifusorTDF-SilentAIR DifusorAirnamic

DifusorRFD DifusorDCS DifusorXARTO

Difusores rotacionales
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Å Permiten impulsar mayor caudal de aire por metro cuadrado de superficie del local

Å Se pueden situar a menor distancia entre ellos

Å La separaciónmáximaentre difusoresseráde 4 metros, con un alcancemáximopor difusorde 1,5 ς2 metros

Å Posibilidadde montajesuspendidoy sobretechosreticuladoso lamas

Å Rango de regulación de caudal entre 100 y 50% del caudal nominal

Å Eninstalacionesde caudal variable VAV esrecomendableun plenum Varysetpara garantizarla velocidad
efectivade impulsion y minimizarel efectode la temperatura
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Características difusores rotacionales

Difusores rotacionales



Selección difusores rotacionales

33

With ring
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Å El difusorse deberáseleccionarpara velocidadmedia-alta
de impulsión

Å El caudal mínimode funcionamientodebeaumentarse

Å Posibilidadde incorporarplacaprolongadapara aumentarel 
alcancehorizontal

Å Funcionamientoen refrigeracióny calefaccióncon dT+ 10 K

Å Rango de regulación de caudal entre 100 y 50% del caudal 
nominal

Å El alcance aumenta proporcionalmente con incremento de 
caudal

Difusores rotacionales



Difusores rotacionales

Difusión rotacional sobre techo de lamas > 51% sección libre  

34
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V Difusor rotacional separado al menos 150 mm 

del techo

V Caudal de aire adecuado para garantizar

impulsion horizontal 

V Separación máxima entre difusores 4 metros

V Techo abierto con área libre > 50%



Difusores rotacionales
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Difusores rotacionales para instalación suspendida

VDW

FD

TDF

AIRNAMIC
RFD-D



Difusores rotacionales
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Difusores rotacionales
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Posiciónde álabesparaimpulsión DifusorVDL Posiciónde álabesparaimpulsión

horizontalconaire frío vertical conaire caliente

Difusores rotacionales de geometría variable
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Difusor VD

Difusores rotacionales de geometría variable
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Difusor VDR

Difusores rotacionales de geometría variable
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Difusores rotacionales de geometría variable

Difusión de aire en sistemas de techos abiertos | 

Refrigeración

Calefacción



Difusores rotacionales de geometría variable



 

 

ToberaDUE Toberalineal DUL

ToberaDUE-S-RR Multitobera DUE-M

Toberas de alta inducción
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V Montaje visto en conducto o pared

V Sin efecto techo

V Adecuadas para grandes volúmenes

V Choque de venas enfrentadas o pared

V Elevada inducción de aire



Tobera lineal Serie DUL
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Difusión por mezcla de aire: Tratamiento perimetral tobera lineal
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Vigas frías activas
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Análisis CFD: DID632 suspendido con laterales prolongados

Vigas frías activas
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48

Configuraci·n sin ñalasò Configuraci·n con  ñalasò

Vigas frías activas
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Vigas frías activas
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Soluciones sin falso techo
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FancoilTFCUP

TBS baja silueta

Solución Fancoil + Difusor rotacional



Å En los difusores radiales y lineales es necesario una prolongación de los laterales para aumentar el efecto 
Coanday por lo tanto el alcance horizontal

Å Los difusores rotacionales se pueden instalar suspendidos y sobre techo reticulado / lamas

Å La separaciónmáximaentre difusoresseráde 4 metros, con un alcancemáximopor difusorde 1,5 ς2 
metros

Å Posibilidadde incorporarplacaprolongadaάCoandaέ para aumentarel alcancehorizontal

Å El difusorse deberáseleccionarpara velocidadmedia-alta de impulsión

Å El caudal mínimode funcionamientodebeaumentarse

Å Funcionamientoen refrigeracióny calefaccióncon dT+ 10 K

Å Rango de regulación de caudal entre 100 y 50% del caudal nominal

Å Enmontajesobretechode lamas / reticuladocon árealibre > 50% hay que garantizarel alcance
horizontal y la separaciónde 150 mm entre difusor-techo
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Sistemas de techos abiertos

Conclusiones




